
 فرض بايستي نمي شرايطي چنين در گيريم؟ مي ناديده و كرده تلقي «خطا» عنوان به نيستند نرمال كه را اعدادي يكبار وقت چند هر
 دريابيم؟ را نادرستي علت سپس و كرده عمل درست دستگاه كه كنيم
آوريد بدست فرآيند از كاملي ارزيابي تا كنيد استفاده موجود اطلاعات ساير و دقيق ابزار تجهيزات ديگر از. 
آناليز جهت را فرآيند از اي نمونه توانيد مي آيا مثال براي دهيد؟ انجام توانيد مي كاري چه افتاد كار از دقيق ابزار تجهيز اگر  

 سطح مخزن بالاي در اي شيشه دريچه از توانيد مي آيا كنيد؟ استفاده فشار يا  حرارت درجه نشانگر از توانيد مي آيا بگيريد؟
 ببينيد؟ را مايع

بگيريد كمك مهندسين و سرپرستان همكاران، از. 
كرد خواهد آشكار را مخفي خطرات احتمالاً ها پرسش اين چيست؟ آن احتمالي تبعات دهد نشان را درست عدد نشانگر، اگر. 
مي نشان را درست عدد نشانگر اگر .دهيد اطلاع فني مهندسين و سرپرست به دارد، بر در را مهمي تهديدات مواردي چنين اگر 

 .باشيد آگاه حادثه از جلوگيري منظور به مناسب اقدام از دهد،
گرفته صورت هاي بررسي اساس بر آنكه مگر دارند اطمينان دقيق ابزار تجيهزات به همگي مناسب، ايمني فرهنگ با محيطي در 

 .شود مشخص نادرست اطلاعات ارائه بر مبني آن خلاف
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 اگر وسيله ابزار دقيق نادرست، عدد صحيح را نشان دهد چه مي شود؟

 خسارات بر علاوه .گذاشت جاي بر مجروح نفر 300 و كشته نفر 16 آمريكا در شيميايي مواد توليد بزرگ كارخانه يك در انفجاري
 راه زمان از قبل كه دارد وجود باور اين .داد رخ تقطير برج برداري بهره زمان در انفجار .داشت همراه به نيز را توليد توقف هنگفت،
  نيتروبنزن غلظت معمول غير بطور .است نشده انجام بخوبي سازي جدا عمليات دليل همين به و ديده آسيب برج هاي سيني اندازي،

 به نشريه اين در ولي (كنيد مراجعه منابع به) .دارد وجود حادثه اين از زيادي هاي آموخته درس .بود متغير و رفته بالا برج پائين در
 راه مشكلات دليل به تقطير برج انفجار، از قبل ساعاتي .شود مي اشاره تقطير برج در حرارت درجه نشانگر نادرستي ها، آن از يكي

 ها سيني از يكي ترموكوپلِ كه شد خواسته دقيق ابزار تكنسين از سپس .داشت قرار (Reflux) ريفلاكس حالت در كامل بطور اندازي،
 مي كه حالي در بود گراد سانتي درجه 121 حرارت درجه دادن نشان آن علت .نمايد تعويض را خوراك ورودي محل زير در واقع

 .است شده خراب ترموكوپل كه بود اين بر تصور لحظه آن در .دهد نشان گراد سانتي درجه 102 بايست

 شما چه كار مي توانيد انجام دهيد؟

 .106تا  103صفحات  2016، مارس 35و شماره  228تا  221، صفحات 2004، سپتامبر 23شماره  Process Safety Progressمجله : منابع

 احتمالاً كه شد مشخص بعداً
 كرده عمل بدرستي ترموكوپل

 با حادثه بروز از پس سالها .است
 پائين هاي سيني در خرابي فرض

 انجام كامپيوتري سازي شبيه ،برج
 بيني پيش مبنا همين بر و شد

 قوت نيتروبنزن غلظت افزايش
 121 حرارت موضوع اين .گرفت
 توجيه نيز را گراد سانتي درجه

 .كند مي

 بعد قبل
 موقعيت واحد

http://www.dekra-process-safety.com/ 
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