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 .دستی، زمان بيشتري را براي بررسی وضعيت آن  اختصاص دهيدكار با شيرهاي  ازقبل 

 Manual) شوند مي بست و باز دست با كه شيرهايي يا دستي شيرهاي•
Valve) مانند زيادي دلايل به يا و نكنند كار بدرستي است ممكن اغلب  
 بندي آب خوردگي حتي يا و ضايعات ماندن باقي ،Seat سائيدگي

(Sealing) نشوند. 

 آن صحيحِ وضعيتِ اگر .دارد وجود متفاوتي تنظيمات دستي شيرهاي براي •
 .كنيد سوال نيست، مشخص

  شوند، مي تلقي حياتي و مهم فرآيند در ايمني نظر از كه دستي شيرهاي•
 آن روي بر وضعيت همان در و شده قفل مشخص حالت يک در غالباً

 بايد شيرها اين روي بر عملياتي گونه هر از قبل .شود مي زده برچسب
 .آورد عمل به را احتياط نهايت

 بيشتر در ولي كند مي مسدود را مسير قطعاً ،Blind صفحات از استفاده•
  مي مواد نشت باعث كامل بستن و بندي آب از قبل تا آنها تعويض موارد،

 به نياز لوله خطوط كردن باز مانند Blind صفحات نصب و تعويض .شود
 .دارد كار مجوز و پرميت اخذ

 اين .هستند اي شده تعريف روش و ترتيب داراي شيرها در عمليات از برخي•
 .شود ذكر عملياتي هاي دستورالعمل در بايستي مي موارد

محل مسدود بودن   3شكل 
 مسير پس از حادثه

 آیا می دانستيد؟

 شما چه كاري می توانيد انجام دهيد؟
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 می تواند باعث حوادث جدي شود( Valve)وضعيت نادرست شير 

 از بنزين (مكعب متر 984) گالن هزار 260 از بيش 2009 اكتبر ماه در
  11 شدن كشته و شديد انفجار باعث و ريخت بيرون به ذخيره مخازن

  داد نشان رسمي گزارش (1 شكل) .گرديد اپراتور نفر دو جمله از نفر
 تغيير هنگام تخليه، و بارگيري عمليات تعويض بدنبال اپراتور كه

  مسدود صفحه نصب مسير گرفتن نظر در با  (Valve)شير وضعيت
 .(3 و 2 هاي شكل) .است شده اشتباه مرتكب (Blind) كننده

 Blind صفحه  C نقطه در سپس بسته، را B و A شيرهاي اپراتور يک
 اتفاقات رسمي گزارش در .دهد مي تغيير بسته حالت به باز حالت از را

  بعد دقايقي .است كرده فوت اپراتور چون نشده ذكر روشني به بعدي
 حالت به بسته حالت از را Blind صفحه F نقطه در ديگر اپراتور يک
 .دهد مي تغيير باز

 محيط به زياد سرعت با بنزين ،Blind محل فوقاني قسمت از سپس 
 در موجود (Manual Valve) دستي شير حادثه از بعد .كند مي نشت

 .بودند باز دو هر D موقعيت در (MOV) برقي شير و E موقعيت
 (4 شكل)

 روز 11 طول در سوزي آتش شدند، كشته نفر 11 حادثه اين اثر در
 .شد وارد انبار به كلي خسارات و داشت ادامه

 نقشه شماتيک لوله كشي 4شكل 

 مسدود كردن مسير 2شكل

آتش سوزي   1شكل 
 مخازن ذخيره

  نقشه و دستورالعمل دهيد، مي تغيير را (Valve) شيري وضعيت كه هنگامي•
PID اطمينان صحيح عملكرد از تا باشيد داشته اختيار در را لوله خطوط و 

  ندارد، همخواني موجود شرايط با نقشه و دستورالعمل اگر .نمائيد حاصل
 اشتباه نقشه يا و دستورالعمل است ممكن .كنيد سوال و متوقف را كار ادامۀ
 .باشد

 وضعيتِ تغيير از قبل داريد، شده گذاري Blind مسير از استفاده به نياز اگر•
 شده جداسازي ايمن بصورت و بدرستي مسير كه كنيد حاصل اطمينان شير
 .است

 شده ذكر دستورالعمل در بايست مي است، شده قفل حالت يک در شيري اگر•
  در اقدامي گونه هر از قبل نشده، اشاره آن به مشخص طور به اگر .باشد

 .كنيد بررسي شير درستي و صحت خصوص

 و Drain مسيرهاي كه يابيد اطمينان است لازم شيري، هر با كار هنگام•
  با مراحلي انجام به عملياتي دستورالعمل در اگر .باشند بسته برداري نمونه
 آن از و گرفته بكار را آن شده، اشاره شير وضعيت تغيير جهت خاص توالي

 .نمائيد پيروي

 از قبل دارند، را شير يک با كار و برداري بهره مسئوليت نفر چند يا دو اگر •
 .دارد قرار صحيح وضعيت در شير كه كنيد حاصل اطمينان كار ادامه
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