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 2022آگوست 

  حال در نارسانا شيلنگ از استفاده با مكنده كاميون توسط كه مخزني
  پيمانكاران از نفر چهار حادثه اين اثر در .است شده منفجر بود تخليه
 آن پيمانكاران و شركت اين .شد مجروح شدت به نيز پنجم نفر و كشته
 عملياتي واحد فعاليت و شدند جريمه آمريكا دلار ميليون 8 از بيش
 .گرديد متوقف ها هفته برای

  داشته وجود مخزن در اشتعال قابل بخار كه نداشتند انتظار كارگران
  حادثه اين از قبل سال 10 تقريبا كه فرآيندی تغييرات علت به .باشد
  سطح روی بر تدريج به اشتعال قابل مايعِ های هيدروكربن شده، انجام
 بار چندين نيز حادثه اين از قبل .است شده جمع مخزن داخل در مايع

 داده هشدار را مخزن در اشتعال قابل مواد وجود و داده رخ حوادثي
 .است

 تنها نشريه اين در اما داشته وجود حادثه اين بروز برای مختلفي دلايل
 كار، مجوز صدور هنگام در اپراتور .كنيم مي بررسي را آنها از يكي

 (بخارات تجمع محل) مخزن فوقاني قسمت و داخل در را گاز ميزان
  قرائت (LEL) انفجار قابل پائين حد %67 مقدار و كرده گيری اندازه
 چرا مقدار اين قرائت رغم علي كه نيست مشخص (1 جدول) .است شده

  تخليه انفجار، برای حرارت منبع .است شده داده ادامه كار انجام به
 در كه موادی) Pyrophoric مواد خوداشتعالي و ساكن الكتريسيته

 در كه است بوده (شوند مي مشتعل خود به خود اكسيژن با مواجهه
 .است نشده داده تشخيص آنها از هيچيك كار محل سازیِ آماده هنگام

جمله از مقررات تنظيم برای مختلف مراجع OSHA صدور متحده، ايالات در 
 از بالاتر اشتعال قابل بخارات غلظت كه صورتي در را محدود فضاهای در مجوز

10٪ LEL ،كنند مي ممنوع باشد. 

در آن غلظت بنابراين هستند، هوا از سنگين تر اشتعال قابل بخارات از بسياری 
 كف ناهمواريهای و شيارها يا چاهك ها مخازن، كف - مخزن تحتاني بخش
 .است بيشتر -مخزن

قابل مواد از هايي حفره حاوی است ممكن مخزن كف در موجود های لجن  
  زدنِ بهم يا و كردن تميز علت به است ممكن اشتعال قابل مواد اين .باشند اشتعال

 .شوند آزاد لجن
توليد ساكن الكتريسيته تواند مي ها شيلنگ در جامد مواد حتي يا و مايعات حركت  

 نزديك يا خطرناک های مكان در تجهيزات تمامي كه است مهم بسيار بنابراين .كند
 .شوند  وصل زمين اتصال به ها، محل اين به

  پيامد آتش سوزی و انفجار. 1شكل 

 آيا مي دانستيد؟

 شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟
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 هيدروكربن مايع قابل اشتعال

https://www.hse.gov.uk/comah/chevron-pembroke-report-2020.pdf 

 تخليهدر داخل مخزن قبل از سنجش گاز نتايج . 1جدول 

 كه توسط دستگاه اندازه گيري مي شود چقدر است؟ LELحد قابل قبولِ 

 به اين معني است كه كمي بخار قابل اشتعال وجود دارد LELكمترين مقدارِ 

شده كاليبره بدرستي كه كنيد استفاده دستگاهي از گاز آزمايشات انجام جهت 
 .كنيد پيروی دستورالعمل از LEL ميزان سنجش برای .باشد

ميزان كه صورتي در LEL كه است مفهوم اين به باشد مجاز حد از بالاتر  
  قبول قابل حد به ميزان و نشده برطرف مشكل كه زماني تا .دارد وجود مشكلي

 .كنيد خودداری كار ادامه از نرسيده،
نشريات به Beacons آزمايش محل خصوص در 2020 آگوست در شده منتشر 

  مراجعه مكنده های كاميون خطرات مورد در 2020 مارس و اشتعال قابل مواد
 .كنيد

تائيد های شيوه و ها روش از بايد مخزن كردن تميز برای شما تاسيسات در  
 عنوان تحت 16 بخش انرژی موسسه های دستورالعمل مانند مهندسي شدۀ

  تميز و ورود» عنوان با API 2015 يا و «مخزن كردن تميز در ايمني قوانين»
 .نمود استفاده «ايمن روش به نفتي ذخيره مخازن كردن
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